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Z1, Z2 ZAŁAMANIE OSI PROJ. SIECI CIEPLNEJ

PROJ. SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA
POZIOM POWROTU

PROJ. SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA
POZIOM ZASILANIA

MATA KOMPENSACYJNA

Na załamaniach kompensacyjnych oraz trójnikach odgałęźnych
maty należy zakładać po obu stronach rurociągu.

Identyczny rozkład mat kompensacyjnych
dla rurociągu zasilającego i powrotnego.

zasilanie powrót
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